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ALS Denmark A/S
Bakkegardsvej 406 A
DK-3050 Humlebask
Telefon: +45 4925 0770
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ANALYSERAPPORT
Nyborg Idreets- & Fritidscenter
Torvet 1 Udskrevet: 26-10-2021
5800 Nyborg Version: 1
Att.. Lars Andersen Modtaget: 18-10-2021
Analyseperiode: 18-10-2021 -
26-10-2021
Ordrenr.: 673743
Sagsnhavn Nyborg Svgmme & Badeland
Lokalitet: Nyborg Svemme & Badeland
Prgvested: Badeland
Udtaget: 18.10.2021 kl. 11:40
Prgvetype: Bassinvand
Prgvetager: LAB/HBH
Kunde: Nyborg Idraets- & Fritidscenter, Torvet 1, 5800 Nyborg, Att. Lars Andersen
Prgvenr.: 232479/21
Parameter Resultat Enhed Metode Min./ max. BEK nr 918:2016
Pravetagning, bassin + NST vejl. 9158:2013
Antal badende (50) - -
pH ved prevetagning 71 pH DS/EN ISO 10523:2012 mellem 6,8-7,6 mellem 6,8 -7,6
Temperatur ved prevetagning 32.8 °C < 34°C
Klor, bundet 0.3 mg/l DS/EN ISO 7393-2:2017 0,5 mgh max 0,5
Klor, frit 0.9 mg/l DS/EN ISO 7393-22017  04-15mg/l  mellem 0,4-1,5
Vandets klarhed # Klar (1) -
Laboratoriets malinger:
Kimtal ved 37 °C 40 cfuriooml DS-2217:1999 500 max 500
Trihalomethaner 18 pg/l DS/EN 1SO 10301:2000 25 pgll max 25
Kommentar

Hajst tilladelige veerdi er overholdt for de undersggte parametre.

Kopimodtagere:

Nyborg Kommune Teknik og Miljgafdelingen, Ngrrevoldgade 9, 5800 Nyborg
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Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk
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Helle Hornemann

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist
<: mindre end >: Sterre end



